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Аннотация: Приводятся экспериментальные данные о тепловой мощности радиатора Торговой Марки 
«ТЕРМАЛЬ», свидетельствующие о перспективности их применения в качестве бытовых радиаторов для 
отопления гражданских и служебных помещений. 
Abstract: The experimental data on the heat capacity of the radiator Trademark "Thermal", indicating the 
prospect of their use as domestic heating radiators for civil and office space. 
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Представители ОАО «Златмаш» обратились с 
просьбой экспериментально оценить тепловую 
мощность радиатора «ТЕРМАЛЬ» с перспективой 
его дальнейшего усовершенствования. Ниже 
приводится подробное описание 
экспериментальной установки и методики 
исследования, оценка тепловых потерь, 
результаты исследования и их анализ.  
 














Рис.1. Схема испытательного стенда: 1 − 
термометр термостата; 2 − встроенный 
подогреватель термостата с регулятором 
температуры; 3 − встроенный насос термостата;   
4 − регулятор подачи воды из термостата; 5 − 
корпус термостата; 6 – испытуемый радиатор; 7 – 
бак-смеситель; 8 – термометр воды на выходе из 
радиатора; 9 – трехходовой кран; 10 – мерный бак; 
11 – термопара; 12 – термометр  
 
На рис.1 представлена упрощенная схема 
действующей установки с подачей воды сверху. 
Стенд позволяет оценить тепловую мощность 
существующего радиатора.  
При помощи подогревателя 2 вода нагревается в 
термостате 5 до установленной температуры tвх, 
фиксируемой термометром 1. Затем вода насосом 
3 подается в испытуемый радиатор 6, где отдает 
часть тепла окружающему воздуху, температура 
которого tвозд поддерживается на уровне 20
0С и 
измеряется термометром 12. Далее вода поступает 
в бак-смеситель 7, где термометром 8 измеряется 
температура воды на выходе tвых из радиатора. 
Замеры расхода воды осуществляются в начале и 
в конце каждого опыта при достижении системы 
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стационарного режима методом мерного бака (см. 
поз 10). Максимальная температура воды 
поддерживается не выше 700С, а температура 
воздуха в помещении – на уровне 200С. Расход 
воды G регулировался при помощи регулятора 
подачи воды из термостата 4. Кроме того, в 
опытах измерялась температура на лицевой 
поверхности ребра радиатора (tСТ.Н – температура 
наружной поверхности лицевого ребра в пяти 
сантиметрах от верхней центральной точки 4-й 
секции по вертикали) при помощи термопары 
медь-константан 11. Погрешность определения 

























, (1)  
 
где ΔV=39миллилитров; Δτ=2с; ΔtВХ=ΔtВЫХ=0,1
0С. 
Условия испытаний: температура теплоносителя 
70±50С, температура воздуха 20±20С, число 
секций радиатора – 7 штук.  
 
2. Оценка тепловых потерь 
Для получения искомого значения тепловой 
мощности существующего радиатора требуется 
оценка тепловых потерь от подводящих и 
отводящих трубок и бака-смесителя. Принимаем, 
что температура наружных стенок трубок и бака-
смесителя составляет tCТ2=65
0С. Температура 
воздуха по-прежнему принимается tЖ2=20
0С. 
Коэффициент кинематической вязкости находится 
по определяющей температуре воздуха ݐв.о =




диаметр трубок d1=0,024 м, наружный диаметр 
бака-смесителя d2 = 0,09 м, его высота hсм = 0,12 
м.   
Произведение Gr∙Pr для подводящих и отводящих 






















0.698 = 5.7 ∙ 10଺,                                                    (3) 
 
В обоих случаях 500<Gr∙Pr<2∙107, следовательно, 




଴,ଶହ = 0,54(4,56 ∙ 10ସ)଴.ଶହ =
7,89,                                                                          (4) 
 
для бака-смесителя: 
                                 
   6
0,250,25
N u 0,54 G r Pr 0,54 5, 7 10 26, 4 ;2 2     (5) 
 




Nu λ 7,89 0,0278 Вт1α 9,13 ;1 0,024 м К1d
  
                            (6) 
 




2Nu λ 26,4 0,0278 Втα 6,11 ;2 0,12 м Кh
  
                            (7) 
 
Площади поверхностей теплообмена трубок и 
бака соответственно составляют 
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         
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                (8) 
 
Потери тепла от трубок 
 




     Л СТ2 Ж22 α α 6,73 6,11 65 20 0,04 23,1 Вт; 2 2Q t t F       (10) 
 
Тепловые потери установки 
 
ПОТ 2 80,6 23,1 103,7 Вт1Q Q Q                           (11) 
 
3. Результаты исследований и их анализ 
Значения считывались с приборов и заносились в 
















































20,0 70,0 67,5 
2 0,088
0 
20,0 70,0 67,5 
3 0,075
0 
20,0 70,0 67,0 
4 0,075
0 
26,0 70,0 67,9 
5 0,065
5 
21,5 70,2 69,9 
6 0,058
0 
26,0 70,0 67,2 
7 0,056
6 
20,0 70,2 66,7 
 
Ниже приведен расчет для опыта № 1 (таблица 1): 
Разность температур до и после радиатора: 
 
Δt = tВХ – tВЫХ =70,0–67,5=2,5
0С  ,                     (12) 
 
Тепловая мощность радиатора вместе с 
тепловыми потерями:  
 
QОБЩ.РАД = G∙CР∙Δt = 0,0882∙4189∙2,5 = 924 Вт, (13) 
 
а с учетом тепловых потерь QРАД = 820 Вт. 
 
Полученные значения для всех опытов сведены в 
таблицу 2. 
 
Расчет погрешности определения тепловой 
мощности радиатора для опыта № 1: 
 
2 2 22639 10 2 0,1 0,1
100 8,4 %.
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кг/с 0С 0С Вт 
№ 
опыта 
1 0,0882 20 2,5 924 
2 0,088 20 2,5 922 
3 0,075 20 3 942 
7 0,0566 20 3,5 830 
Тепловая мощность радиатора с учетом 
погрешности и потерь тепла в системе по данным 
опыта № 1 равна 820±69 Вт. 
Для одной секции 117±9,8 Вт.  
Полученные данные свидетельствуют о 
достаточно высокой тепловой мощности 





1. Исаченко В.П. Теплопередача / В.П. Исаченко, 
В.А. Осипова, А.С. Сукомел. М.: Энергия, 1981. 
415 с. 
2. Сапожников Б.Г. Совершенствование бытовых 
алюминиевых радиаторов водяного отопления / 
Б.Г. Сапожников, А.Ф. Пелевин. Научн.-техн. 
семинар «Проблемы и достижения в 
промышленной энергетике». Энергетика и 
электротехника. 1-ая специализированная 
выставка. Екатеринбург: Выставочное общество 
«Уральские выставки». 2001. С. 30. 
 
 
 
 
